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DETALLES DE REGISTRO SANITARIO

SIN ESCALA

MATERIALES Y ESPECIFICACIONES
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DETALLE INSTALACIÓN SANITARIA

SIN ESCALA 02

DETALLE DE DESCARGA

SIN ESCALA

D

E

 

L

A

 

T

U

B

E

R

I

A

E

S

C

U

R

R

I

M

I

E

N

T

O

REGISTRO DOMICILIARIO

YEE DE PVC

TUBERIA DE PVC

RED GENERAL

CODO 45° PVC

MANGA DE EMPOTRAMIENTO 

HERMETICO

ALBAÑAL DE PVC

DESCARGA DE ALBAÑAL

SIN ESCALA

CODO DE PVC.

20 CMS. (8" Ø)

ATARJEA DE PVC.

100 mm. (4" Ø) 45°

COMO MINIMO

SIN ESCALA

ELEVACION A-A'

ALBAÑAL EXTERIOR

DE 100 mm. (4" Ø)

CON TUBO DE PVC. 

TAPON DE PVC.

3.50 MTS. MINIMO

GUARNICION DE BANQUETA

PENDIENTE MINIMA DE 2%

BANQUETA

CONEXION  DE LA DESCARGA EN P.V.C

A

PLANTA

SIN ESCALA

TUBO DE PVC. S-25

100 mm. (4" Ø)

PENDIENTE MINIMA DE 2%

ALBAÑAL EXTERIOR

TAPON DE PVC.

A'

ATARJEA PVC.

VARIABLE

 TIPO S-25 SEGUN ESPECIFICACION

 NORMA NACIONAL DE 6" Ø x 45°

CODO DE PVC. SANITARIO
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Válvula de llenado

                                Flotador No. 7

                                Electronivel

                                Tubería interna TUBOPLUS ( 1 

1

4

")

                                 Pichancha

Diagrama de instalación de la

Cisterna Equipada

                                 Tubería de succión de 1 

1

4

"6

TUBERIA DE POLIETILENO Ø 25mm.

VALVULA DE COMPUERTA Ø 25 mm.

LLAVE DE INSERCION Ø 25 mm.

CODO 90° FoGo Ø 25 mm.

CAJA DE BANQUETA FoFo.

TUERCA UNION FoGo Ø 25 mm.

TUERCA UNION Ø25 mm.

LLAVE DE BANQUETA

NIPLE FoGo Ø 25 mm.

Toma   domiciliaria
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Construcción de Centro de Salud, CLUES JCSSA004720
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en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco segunda etapa

SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1011-2020
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